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84533 Haiming

PRUFBERICHT

Auftrag
Analysennummer

Kunden-Probenbezeichnung
Projekt

Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Entnahmestelle

Messpunkt

Objektkennzahl
KW/WWIVS
Probengewinnung
Untersuchungsart
Desinfektionsart

Sensorische Priifungen
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Kundennr.:

Datum: 14.09.2026

2173229 Trinkwasseruntersuchungen
275817 Trinkwasser

NC 635/26

14524 Trinkwasseruntersuchung

02.09.2026

01.09.2026 09:05

Helmut Nagl (1538)

WZV Inn-Salzach-Gruppe

Alzgern, Aktivkohlefilter, Ablauf ins Versorgungsnetz (OKZ:
1230017101037)

1230017101037

Kaltwasser

Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)
LFW, Vollzug TrinkwV

Zapfstelle thermisch desinfiz.

Parameter Einheit Ergebnis BG ¥ TrinkwV ¥ |Methode

Farbung (vor Ort) farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren A
Geruch (vor Ort) ohne DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Triibung (vor Ort)* klar visuell

Physikalisch-chemische Parameter

Parameter Einheit Ergebnis BG?d TrinkwV ¥ |Methode

Wassertemperatur (vor Ort) [ °C 10,5 DIN 38404-4 : 1976-12

Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS)

Parameter Einheit Ergebnis BG ¥ TrinkwV ¥ |Methode
Perfluorbutansulfonsaure| g/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFBS)

Perfluorbutanséure po/l <0,002025) 0,002 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFBA)

Perfluordecansulfonsaur | ug/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
e (PFDS)

Perfluordecansaure ug/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
(PFDA)

Perfluordodecansulfonsa|ug/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

ure (PFDoS)
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PRUFBERICHT
Datum: 14.09.2026

Auftrag 2173229 Trinkwasseruntersuchungen
Analysennummer 275817 Trinkwasser
Parameter Einheit Ergebnis BG 2 TrinkwV ¥ |Methode

Perfluordodecansaure  |pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

(PFDoDA)

Perfluorheptansulfonsaur| pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

e (PFHpS)

Perfluorheptansaure ug/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

(PFHpA)

Perfluorhexansulfonsaur | pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

e (PFHxS)

Perfluorhexansaure ug/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

(PFHXxA)

Perfluornonansulfonsaur | pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

e (PFNS)

Perfluornonanséure ug/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

(PFNA)

Perfluoroctansulfonsaure|pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

(PFOS)

Perfluoroctansaure ug/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

(PFOA)

Perfluorpentansulfonsaur| pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

e (PFPeS)

Perfluorpentanséure ug/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

(PFPeA)

Perfluortridecansulfonsa | pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

ure (PFTIDS)

Perfluortridecanséaure ug/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

(PFTrDA)

Perfluorundecansulfonsa|pg/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

ure (PFUNS)

Perfluorundecansaure  |ug/l <0,0010? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03

(PFUNDA)
Summe 4 PFAS (PFOA, |ug/l n.b.2 Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
PFNA,PFHxS,PFOS)
Summe der PFAS (EU ug/l n.b.? <0,14 Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter
2020/2184)
Hexafluorpropylenoxiddimer| ug/I <0,001? 0,001 DIN 38407-42 : 2011-03
séure (HFPO-DA)
Mikrobiologische Untersuchungen
Parameter Einheit Ergebnis BG ¥ TrinkwV ¥ |Methode
Coliforme Bakterien KBE/100ml |0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
E. coli KBE/100ml |0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Intestinale Enterokokken KBE/100ml |0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
Koloniezahl bei 20°C KBE/mlI 0 0 <100 TrinkwV 843 Absatz (3) : 2023-06
Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 0 0 <100 TrinkwV 843 Absatz (3) : 2023-06

U TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung uiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung -

TrinkwV)", Stand 20.06.2023

2 Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze

nicht quantifizierbar.

%) BG: Bestimmungsgrenze - Konzentration, oberhalb derer ein Analyt quantifiziert werden kann.
4 Der Grenzwert gilt ab dem 12. Januar 2026.
5 Die Wiederfindung eines oder mehrerer internen Standards liegen bei vorliegender Probe bei <50%, jedoch >10%. Es ist somit eine erhohte

Messunsicherheit zu erwarte

n.
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Datum: 14.09.2026

2173229 Trinkwasseruntersuchungen
275817 Trinkwasser

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte Grenzwert/Anforderung der
"Verordnung liber die Qualitédt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung -
TrinkwV)", Stand 20.06.2023 eingehalten

Die Probenahme erfolgte geméagR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
Die vollstandigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Priifbericht oder sind auf Anfrage verfiigbar.

Beginn der Priifung: 02.09.2026
Ende der Priifung: 14.09.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden
bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der
Akkreditierung des Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Prifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des
Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

Im Fall einer Konformitédtsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit
bei der Aussage zur Konformitét zu einer Spezifikation oder Norm nicht berticksichtigt wird.

AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Frau Kreibich, Tel. 08143 79-102
Email: serviceteam2.eching@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemafd DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlief3lich nicht akkreditierte
Verfahren sind mit dem Symbol ® gekennzeichnet.

Seite 3von 3
AG Augsburg Geschaftsfuhrer
HRB 39441 Dr. Paul Wimmer N2
Ust./VAT-Id-Nr.: Dr. Stephanie Nagorny RN
DE 365542034 Dr. Torsten Zurmhl EETS T « DAKKS
é///—,\\\\\ Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-22802-01-00



		customerService@agrolab.de
	2026-09-14T13:30:25+0000
	Agrolab Group laboratory
	*.agrolab.com
	Document from AGROLAB Group




